
5. EKSPLOATACJA.
Je� eli nat� � enie znamionowe zaznaczone na tabliczce silnika zostanie przekroczone przy
normalnej eksploatacji wentylatora, to nale� y sprawdzi�  czy:
- podawane napi� cie i cz� stotliwo� �  pr� du odpowiada danym znamionowym,
- nie nast� pi
o mechaniczne uszkodzenie wentylatora (wirnik, zespó
 
o� ysk, itp)

6. OBS	 UGA.
Wentylatory typu ROTOREX wyposa� one s�  w siatk�  ochronn�  na wlocie wentylatora oraz w
przewód z kostk�  przy
� czeniow�  i kondensatorem.

UWAGA!
W PRZYPADKU ZADZIA	 ANIA ZABEZPIECZENIA TEMPERATUROWEGO NIE
WOLNO WYKONYWA�  JAKICHKOLWIEK CZYNNO� CI BEZ UPRZEDNIEGO

ROZ	 � CZENIA SILNIKA OD ZASILANIA
Nale� y w miar�  mo� liwo� ci przeciwdzia
a�  gromadzeniu si�  kurzu / osadów na wentylatorze.
Osadzony kurz i brud na 
opatkach powoduje utrat�  prawid
owego wywa� enia wirnika. Skraca
to znacznie bezawaryjny czas pracy urz� dzenia.
Wentylator nale� y poddawa�  systematycznym, starannym ogl� dzinom. 	 o� yska s�
hermetycznie zamkni� te i nie wymagaj�  konserwacji. W czasie transportu i przechowywania
wentylatory nale� y chroni�  przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku
przechowywania wentylatory nale� y sk
adowa�  w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
oraz wolnych od substancji szkodliwych dla urz� dzenia. Nie wolno przechowywa�  urz� dzenia
w pomieszczeniach, gdzie gromadzone s�  nawozy sztuczne, wapno chlorowane, kwasy,
� rodki chemiczne.

7. CZ� � CI ZAMIENNE , NAPRAWY ITP.
Zaleca si�  stosowanie tylko oryginalnych cz� � ci zamiennych oraz oryginalnego wyposa� enia
dodatkowego. Ewentualne naprawy wentylatorów typu ROTOREX powinny by�  wykonywane
przez producenta. W wyj� tkowych wypadkach dopuszcza si�  wykonywanie napraw przez
odpowiednio wyposa� one zak
ady, po uprzednich konsultacjach z producentem.

UWAGA !
MONTA�  WENTYLATORA W SPOSÓB NIEZGODNY Z INSTRUKCJ� , ORAZ
PRACA URZ� DZENIA W STANIE ZDEMONTOWANYM S�  ZABRONIONE.
PRÓBY SAMODZIELNEJ NAPRAWY POWODUJ�  UTRAT�  GWARANCJI

8. NORMY
Urz� dzenie spe
nia wymagania poni� szych norm i jest oznaczone znakiem CE.
EN-60034-1 Maszyny elektryczne wiruj� ce. Dane znamionowe i parametry
EN-60335-1 Bezpiecze� stwo elektrycznych przyrz� dów do u� ytku domowego i podobnego.
Wymagania ogólne
EN-60555-2 Zak
ócenia w sieciach elektrycznych wywo
ane przez przyrz� dy u� ytku
domowego i podobnego.
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1. WST� P
Wszystkie wentylatory s�  produkowane zgodnie z systemem jako� ci ISO 9001.
Wszystkie wentylatory s�  testowane przed opuszczeniem fabryki. Niniejsza instrukcja,
zgodna ze standardami, regulacjami i dyrektywami musi by�  uwa� nie przeczytana by
unikn� �  nieprawid
owego u� ywania lub uszkodzenia wentylatora. Personel pracuj� cy
przy obs
udze wentylatorów powinien zapozna�  si�  z t�  instrukcj�  i w ka� dej chwili mie�
do niej dost� p. Nieprawid
owa obs
uga i instalacja urz� dzenia mo� e spowodowa�  utrat�
gwarancji. Nieautoryzowane zmiany niezgodne z t�  instrukcj�  tak� e spowoduj�  utrat�
gwarancji.

2. INFORMACJE OGÓLNE.
Wentylatory osiowe typu ROTOREX/HRT(B) przeznaczone s�  do monta� u w dowolnej
pozycji w urz� dzeniach wentylacyjno – ch
odniczych. 	 opatki wirnika przymocowane s�
bezpo� rednio do aluminiowej obudowy silnika, ca
o� �  wywa� ona dynamicznie, zgodnie
ze standardem VDI 2060.
Silnik elektryczny trójfazowy 230/400V 50Hz lub jednofazowy 230V 50Hz z
kondensatorem ze standardowym zabezpieczeniem termicznym (czujnik w uzwojeniu
silnika). Silniki przystosowane s�  do regulacji pr� dko� ci obrotowej poprzez zmian�
napi� cia zasilania od warto� ci znamionowej w dó
, przy u� yciu odpowiednio dobranych
regulatorów tyrystorowych lub transformatorowych. Stopie�  ochrony IP54, klasa izolacji
uzwoje�  F. Je� eli transportowane medium zawiera cz� stki sta
e lub inne
zanieczyszczenia, to powinny one by�  odseparowane w odpowiednim filtrze na wlocie
do wentylatora.

UWAGA!
TRANSPORT WYBUCHOWYCH, AGRESYWNYCH LUB TOKSYCZNYCH

MEDIÓW, A TAK� E POWIETRZA O TEMPERATURZE WY� SZEJ NI�  +70°°°°C
JEST ZABRONIONY

Otwarty wlot lub wylot wentylatora powinien by�  zabezpieczony odpowiedni�  siatk�
uniemo� liwiaj� c�  bezpo� redni dost� p do obracaj� cego si�  wirnika.

UWAGA!
ZBLI� ANIE SI�  W "LU� NYM" UBRANIU B� D�  WYCI� GANIE R� KI W

KIERUNKU OTWARTEGO WLOTU LUB WYLOTU PRACUJ� CEGO
WENTYLATORA GROZI POWA� NYM KALECTWEM

Siatk�  zabezpieczaj� c�  nale� y regularnie czy� ci� , stosownie do warunków pracy i
stopnia zabrudzenia, w przeciwnym wypadku mo� e nast� pi�  obni� enie parametrów
pracy wentylatora.

DOKUMENTACJA
TECHNICZNO-RUCHOWA
WENTYLATORY OSIOWE
TYPU ROTOREX / HRT(B)



3. OZNACZENIE, WYMIARY.

4. INSTALACJA / MONTA� .
4.1. Sprawdzi�  czy wentylator nie zosta
 uszkodzony w czasie transportu.
4.2. Sprawdzi�  czy typ i wielko� �  wentylatora jest prawid
owa.
4.3. Pod
� czenie instalacji elektrycznej powinno by�  wykonane przez wykwalifikowany i

upowa� niony do tego personel, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi
obowi� zuj� cymi w Polsce, wg schematu instalacji. Silnik elektryczny wyposa� ony jest w
zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu silnika. Czujnik ten otwiera si� , tworz� c przerw�  w
obwodzie elektrycznym, w sytuacji gdy temperatura uzwoje�  silnika przekroczy
temperatur�  maksymaln�  dopuszczaln� .

UWAGA!
JE� LI NAPI� CIE ZASILANIA NIE ZOSTANIE OD	 � CZONE, TO PO

OSTYGNI� CIU CZUJNIKA NAST� PI PONOWNE SAMOCZYNNE
ZAMKNI� CIE OBWODU ZASILANIA I URUCHOMIENIE WENTYLATORA.

PRZED PRZYST� PIENIEM DO OBS	 UGI URZ� DZENIA NALE� Y
BEZWZGL� DNIE OD	 � CZY�  ZASILANIE, A NAST� PNIE USUN� �

PRZYCZYN�  AWARII
4.4. Niezb� dne jest pod
� czenie zabezpieczenia przeci� � eniowego w celu ochrony

silnika elektrycznego przed nadmiernym przeci� � eniem. Nastawa zabezpieczenia
musi by�  zgodna z maksymalnym dopuszczalnym nat� � eniem  pr� du
umieszczonym na tabliczce znamionowej. W wentylatorach z silnikiem trójfazowym
dodatkowo niezb� dne jest pod
� czenie zabezpieczenia zanikowo – fazowego,
powoduj� cego ca
kowite od
� czenie zasilania w momencie zaniku napi� cia jednej z
faz.

4.5. Przyk
adowe powody zadzia
ania zabezpieczenia temperaturowego:
- zasysanie gor� cego powietrza o wi� kszej temperaturze ni�  dopuszczalna,
- cia
o sta
e w wirniku wentylatora – wirnik jest zablokowany lub przyciera,
- zatarte cz� � ci metalowe wentylatora (np. 
o� yska).

UWAGA!
FAKT, � E SILNIK JEST WYPOSA� ONY W ZABEZPIECZENIE

TEMPERATUROWE W UZWOJENIU, NIE ZWALNIA U� YTKOWNIKA OD
ZABEZPIECZENIA SILNIKA I SIECI ZASILAJACEJ W SPOSÓB ZGODNY Z

REGULACJAMI PRAWNYMI OBOWIAZUJ� CYMI W POLSCE
4.6. Schemat instalacji elektrycznej.

230V                      400V

U1-czarny, V1- niebieski, W1-czerwony, TP1-� ó
ty, U2-br� zowy, V2-zielony, W2-bia
y, TP2-� ó
ty,
GR- � ó
to-zielony, L-niebieski, N-czarny.

UWAGA!
WENTYLATOR MUSI BY�  ZAMONTOWANY W SPOSÓB

UNIEMO� LIWIAJ� CY BEZPO� REDNI DOST� P DO OBRACAJ� CEGO SI�
WIRNIKA. ZALECA SI�  STOSOWANIE OS	 ON I/LUB BARIER.

4.7. Wykona�  pozosta
e pod
� czenia mechaniczne wentylatora.


