
 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORÓW 
TRANSFORMATOROWYCH TYPU RMT i RMB 

 
1. Informacje ogólne 
Seria regulatorów RMT składa się z czterech modeli regulatorów przeznaczonych     

do pracy na prąd trójfazowy, 400V, 50-60 Hz.  Ręczny przełącznik (RYS.1) posiada 

pięć pozycji oraz pozycję „wyłączony”. 

 
 
2. Podłączenie. 
    Ustawić przełącznik „C” w pozycji „0”. Aby dostać się do części podłączeniowej 

     należy otworzyć frontowe drzwiczki „T”. 

     Następnie trzeba wykonać podłączenia elektryczne zgodnie ze schematem z rys.3. 

     Jeśli wirnik wentylatora obraca się w złym kierunku należy zamienić ze sobą w  

     skrzynce dowolne dwa przewody wychodzące do silnika wentylatora. 

 
 



 

 

 

 

Każda wersja standardowa zawiera system zabezpieczenia termicznego do 

zewnętrznego podłączenia (TP). 

Zabezpieczenie termiczne TP w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy 

urządzenia (podwyższona temperatura na uzwojeniu) powinna dac sygnał do jego 

wyłączenia. Pozwala to na dłuższą i bezpieczniejszą pracę regulatora. 

Podłączenia elektryczne wentylatora wraz z zabezpieczeniem termicznym silnika 

należy dokonać zgodnie z załączonym schematem.. 
 
3. Dane techniczne. 
    Regulator RMT przeznaczony jest do wentylatorów trójfazowych , 400V, 50Hz. 

    Maksymalne dopuszczalne natężenie prądu dla poszczególnych modeli regulatorów 

    serii RMT wynosi: 

 

  RMT- 1,5  1,5A 

 RMT- 3,5  3,5A 

 RMT-  8   8 A 

 RMT-12     12 A 
Regulator RMB przeznaczony jest do wentylatorów jednofazowych , 230V, 50Hz. 

Maksymalne dopuszczalne natężenie prądu dla poszczególnych modeli regulatorów 

serii RMB wynosi: 

 

  RMB - 1,5  1,5A 

 RMB - 3,5  3,5A 

 RMB -  8   8 A 

 RMB -10     10 A 
 
4.  Obsługa.  
     Wszelkie ewentualne naprawy powinny być dokonywane przez serwis Venture 

     Industries (lub po uprzednich konsultacjach). Wszelkie czynności związane 

     z podłączeniem regulatora powinny być wykonywane przez wykwalifikowany 

     i upoważniony do tego personel zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 

     prawnymi w Polsce.  Postępowanie niezgodne z powyższymi zaleceniami   

     spowoduje utratę gwarancji.    
          


